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Projeção da Viga
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PROJETO:

DESENHO: ARQUIVO:ESCALA:

FOLHA:

DATA:

DETALHES:

AUTOR DO PROJETO:

HIDRÁULICO
Distribuição da Rede no Térreo

INDICADA

Prefeitura Municipal de Sorriso
ESTADO DE MATO GROSSO

Gestão 2017/2020

Rafael Henrique Sottero Bello
Engenheiro Civil

CREA 121918607-4

PROPRIETÁRIO:

Prefeitura Municipal de Sorriso
CNPJ: 03.239.076/0001-62

OBRA:

LOCAL: 01
03

PROJETO:

DESENHO: ARQUIVO:ESCALA:

FOLHA:

DATA:

DETALHES:

AUTOR DO PROJETO:

SANITÁRIO
Distribuição da Rede no Térreo e detalhes construtivos

INDICADA

Prefeitura Municipal de Sorriso
ESTADO DE MATO GROSSO

Gestão 2017/2020

Rafael Henrique Sottero Bello
Engenheiro Civil

CREA 121918607-4

PROPRIETÁRIO:

Prefeitura Municipal de Sorriso
CNPJ: 03.239.076/0001-62

OBRA:

LOCAL: 01
02

MAIO/ 2020

Edificação Comercial em Alvenaria 
Policlínica São Domingos

Rua das Turmalinas (Rua C), Lotes 47/48/49, 
Quadra 08, Loteamento Industrial, Sorriso-MT

PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESCALA 1:50

CORTEPLANTA

Øvar.

1/2 TUBO DE PVC

Øvar.

i 1.0% i 1.0%

ENTRADA SAÍDA

0.30

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA - PLUVIAL
SEM ESCALA

0.10 0.30 0.10

VA
R0.
30

PAREDE EM 
ALVENARIA

Øva
r.

Ø
va

r.

i 
1.

0%

i 1
.0%

1/2 TUBO DE PVC

Øvar.

i 1.0%
i 1.0%

Øvar.

0.
10

GRELHA METÁLICA

CPG

NOTAS:

1 - RESPEITAR AS INCLINAÇÕES, MEDIDAS E DIÂMETROS INDICADOS NO PROJETO

2 - A INCLINAÇÃO MÍNIMA PARA CAMINHAMENTOS HORIZONTAIS É DE 1,5%
PARA TUBULAÇÕES ATÉ 75mm E 1,0% PARA OS DIÂMETROS ACIMA DE 75mm.

3 - NO CASO DE RAMAIS SUSPENSOS EM LAJES OU TETOS, A FIXAÇÃO SERÁ POR
BRAÇADEIRAS OU TIRANTES DE AÇO OU OUTRO DISPOSITIVO QUE LHES
GARANTA PERFEITA ESTABILIDADE. A DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE AS FIXAÇÕES

4 - OS TUBOS DE QUEDA DEVERÃO DESCER EM SHAFTS DE ALVENARIA OU
DRYWALL SEM SOLIDARIEDADE COM A ESTRUTURA.

5 - DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA REGISTRAR QUALQUER ALTERAÇÃO DE
PROJETO PARA FUTURA EXECUÇÃO DE "AS BUILT".

6 - A LISTA DE MATERIAIS FORNECIDA DEVE SER CONFERIDA PELA EMPRESA
CONSTRUTORA ANTES DOS MATERIAIS SEREM ADQUIRIDOS AFIM DE
ADEQUAÇÕES COM SEU MÉTODO CONSTRUTIVO.

7 - AS CONEXÕES INSTALADAS NO FIM DOS TUBOS DE QUEDA DEVERÃO SER
EM PVC DA SERIE R DA MARCA TIGRE OU AMANCO.

8 - ESTE PROJETO ESTÁ DE ACORDO C/ A NBR 8160 DA ABNT, DIMENSIONADO
EM FUNÇÃO DAS UNIDADES HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO - UHC - QUE FORAM
ATRIBUÍDAS AOS APARELHOS SANITÁRIOS.

9 - SOMENTE CONSTRATAR PARA A EXECUÇÃO DA OBRA PROFISSIONAIS
EXPERIENTES, CAPACITADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS.

10 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O PROJETISTA.

Øvar.
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DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM - ESGOTO
SEM ESCALA
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CORTEPLANTA
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1/2 TUBO DE PVC

Øvar.

i 1.0%

Øvar.

i 1.0%

CV - COLUNA DE VENTILAÇÃO/ 
SUSPIRO LIGADA AS INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS PARA DESTINAÇÃO 
DE ODORES IDESEJADOS

CV-Nº
Øvar

COLUNAS

AP - TUBO DE QUEDA DE ÁGUAS 
PLUVIAIS PARA DESTINAÇÃO A 
SISTERNA OU A REDE DE 
DRENAGEM MUNICIPAL

AP-Nº
Øvar

SOBE PARA O 
PAVIMENTO SUPEIOR

VEM DO PAVIMENTO 
INFERIOR

VEM DO PAVIMENTO 
SUPEIOR

DESCE PARA O 
PAVIMENTO INFERIOR

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS DE VENTILAÇÃO

SEM ESCALA

Nível Pavimento

Esgoto Esgoto

Ventilação

DR- TUBO DE QUEDA PARA DRENAGEM DE ÁGUA DA 
EVAPORADORA DO AR CONDICIONADO

DR-Nº
Øvar

Piso
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10 10

SOBRE 
ESQUADRIASVISTACORTE

OBS: A posição do dreno pode alterar de acordo com a 
fabricante e modelo do equipamento. Consulte previamente

DETALHE DOS DRENOS DE AR CONDICIONADO

SEM ESCALA

EXPURGO
VER DETALHE

DIMENSÕES INTERNAS

COMPRIM.

NÚMERO DE 
PESSOAS

(m) (m)
LARGURA ALTURA

(m)
3,20 1,40 1,80 6.272 

CAPAC.
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R
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COMPRIM.

PLANTA BAIXA

Detalhe da Fossa Séptica

Depósito de Sólidos

OBS.: 
As tampas, chicanas e fundo de
concreto tem espessura de 5 cm

INSPECAO

Sumidouro

INSPECAO

Fossa Septica

o100 o100

100mm100mm

SEÇÃO TRANSVERSAL

FOSSA SÉPTICA

Sumidoro

DETALHE DA UNIDADES DE TRATAMENTO - CORTES
SEM ESCALA

DIMENSÕES INTERNAS

DIÂMETRO
DESCRIÇÃO

(m)
ALTURA ÚTIL

(m)
1,40SUMIDOURO 5,00 50,14

ÁREA ÚTIL

(m²)

SUMIDOURO

DE INFILTR.

10 1015 15

1
3 COMP. 1

3 COMP. 1
3 COMP.
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Ø50 mmusar red. (50x25)40
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caixa 
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BACIAS COM VÁLVULA 
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33

11
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30
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sifonada caixa 
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40

MAQUINA LAVA ROUPAS
TANQUE DE LAVAR ROUPAS

água
Ø25 mm

esgoto
Ø40 mm

DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS
SEM ESCALA

TANQUE SÉPTICO

CORTEPLANTA

Øvar. Øvar.

i 1.0% i 1.0%

ENTRADA SAÍDA
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DETALHE DA CAIXA DE GURDURA
SEM ESCALA
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Øvar.
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Øvar.
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CG

LEGENDA
CAIXA SIFONADA

CP CAIXA DE AREIA PLUVIAL C/GRELHA

CE CAIXAS  INSPEÇÃO ESGOTO SIMPLES

CG CAIXAS DE GORDURA

CURVA 45 LONGA PARA ESGOTO SANITÁRIO

CURVA 45° CURTA AMANCO

JOELHO 45
JOELHO 90- COLUNA
JOELHO 90- DESCE

JUNÇÃO SIMPLES

JUNÇÃO SIMPLES C/ REDUÇÃO

LAVATÓRIO  RESIDENCIAL COM SIFÃO

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DN 50MM
PIA DE COZINHA RESIDENCIAL COM SIFÃO 50MM
RALO SECO

RALO DE LAVANDERIA - 40X10 CM (VER DETALHE)

RAMAIS DE VENTILAÇÃO
TANQUE DE LAVAR ROUPAS DN 50MM
VASO SANITÁRIO C/ J90°
JOELHO 45
JOELHO 90- DESCE
PONTO DE COLETA EM CALHAS /  RALO PARA LAJE

TERMINAL DE VENTILAÇÃO- COLUNA
TUBO DE PVC - REDE ESGOTO

TUBO DE PVC - REDE GORDURA

TUBO DE PVC - REDE VENTILAÇÃO

TUBO DE PVC - REDE PLUVIAL

CALHA METÁLICA

DETALHE RALO DA LAVANDERIA - ESGOTO
SEM ESCALA

Nível Pavimento
GRELHA METÁLICA

ENTRADA
Øvar.

Øvar.
i 1.0%

i 1.0%

PAREDE E PISO
EM CONCRETO

AF - TUBO DE DESCIDA DE ÁGUA FRIA PARA ALIMENTAÇÃO DAS 
PEÇAS HIDRÁULICAS

AF-Nº
Øvar

AF-E-Nº
Øvar

AL - TUBO EXISTENTE DE DESCIDA DE ÁGUA FRIA PARA 
ALIMENTAÇÃO DAS PEÇAS HIDRÁULICAS

COLUNAS

LEGENDA

CH CHUVEIRO
LV LAVATÓRIO
RG REGISTRO DE GAVETA
RE REGISTRO ESFERA

VASO SANITÁRIO

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA
REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL
REGISTRO MONOCOMANDO

VALVULA DE DESCARGA C/PVC  SOLDÁVEL

PAREDE
PISO

TUBO REDE DE ÁGUA FRIA

TUBO REDE DE ALIMENTAÇÃO

PAREDE
PISO

NOMECLATURAS

PEÇAS

CONDUTOS

VS

PROJETO:

DESENHO: ARQUIVO:ESCALA:

FOLHA:

DATA:

DETALHES:

AUTOR DO PROJETO:

HIDRÁULICO
Distribuição da Rede na Cobertura

INDICADA

Prefeitura Municipal de Sorriso
ESTADO DE MATO GROSSO

Gestão 2017/2020

Rafael Henrique Sottero Bello
Engenheiro Civil

CREA 121918607-4

PROPRIETÁRIO:

Prefeitura Municipal de Sorriso
CNPJ: 03.239.076/0001-62

OBRA:

LOCAL: 02
03

AF - TUBO DE DESCIDA DE ÁGUA FRIA PARA ALIMENTAÇÃO DAS 
PEÇAS HIDRÁULICAS

AF-Nº
Øvar

AF-E-Nº
Øvar

AL - TUBO EXISTENTE DE DESCIDA DE ÁGUA FRIA PARA 
ALIMENTAÇÃO DAS PEÇAS HIDRÁULICAS

COLUNAS

LEGENDA

CH CHUVEIRO
LV LAVATÓRIO
RG REGISTRO DE GAVETA
RE REGISTRO ESFERA

VASO SANITÁRIO

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA
REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL
REGISTRO MONOCOMANDO

VALVULA DE DESCARGA C/PVC  SOLDÁVEL

PAREDE
PISO

TUBO REDE DE ÁGUA FRIA

TUBO REDE DE ALIMENTAÇÃO

PAREDE
PISO

NOMECLATURAS

PEÇAS

CONDUTOS

VS

PROJETO:

DESENHO: ARQUIVO:ESCALA:

FOLHA:

DATA:

DETALHES:

AUTOR DO PROJETO:

SANITÁRIO
Distribuição da Rede na cobertura

INDICADA

Prefeitura Municipal de Sorriso
ESTADO DE MATO GROSSO

Gestão 2017/2020

Rafael Henrique Sottero Bello
Engenheiro Civil

CREA 121918607-4

PROPRIETÁRIO:

Prefeitura Municipal de Sorriso
CNPJ: 03.239.076/0001-62

OBRA:

LOCAL: 02
02

NOTAS:

1 - RESPEITAR AS INCLINAÇÕES, MEDIDAS E DIÂMETROS INDICADOS NO PROJETO

2 - A INCLINAÇÃO MÍNIMA PARA CAMINHAMENTOS HORIZONTAIS É DE 1,5%
PARA TUBULAÇÕES ATÉ 75mm E 1,0% PARA OS DIÂMETROS ACIMA DE 75mm.

3 - NO CASO DE RAMAIS SUSPENSOS EM LAJES OU TETOS, A FIXAÇÃO SERÁ POR
BRAÇADEIRAS OU TIRANTES DE AÇO OU OUTRO DISPOSITIVO QUE LHES
GARANTA PERFEITA ESTABILIDADE. A DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE AS FIXAÇÕES

4 - OS TUBOS DE QUEDA DEVERÃO DESCER EM SHAFTS DE ALVENARIA OU
DRYWALL SEM SOLIDARIEDADE COM A ESTRUTURA.

5 - DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA REGISTRAR QUALQUER ALTERAÇÃO DE
PROJETO PARA FUTURA EXECUÇÃO DE "AS BUILT".

6 - A LISTA DE MATERIAIS FORNECIDA DEVE SER CONFERIDA PELA EMPRESA
CONSTRUTORA ANTES DOS MATERIAIS SEREM ADQUIRIDOS AFIM DE
ADEQUAÇÕES COM SEU MÉTODO CONSTRUTIVO.

7 - AS CONEXÕES INSTALADAS NO FIM DOS TUBOS DE QUEDA DEVERÃO SER
EM PVC DA SERIE R DA MARCA TIGRE OU AMANCO.

8 - ESTE PROJETO ESTÁ DE ACORDO C/ A NBR 8160 DA ABNT, DIMENSIONADO
EM FUNÇÃO DAS UNIDADES HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO - UHC - QUE FORAM
ATRIBUÍDAS AOS APARELHOS SANITÁRIOS.

9 - SOMENTE CONSTRATAR PARA A EXECUÇÃO DA OBRA PROFISSIONAIS
EXPERIENTES, CAPACITADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS.

10 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O PROJETISTA.

CV - COLUNA DE VENTILAÇÃO/SUSPIRO 
LIGADA AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
PARA DESTINAÇÃO DE ODORES 
IDESEJADOS

CV-Nº
Øvar

COLUNAS

AP - TUBO DE QUEDA DE ÁGUAS 
PLUVIAIS PARA DESTINAÇÃO A 
SISTERNA OU A REDE DE DRENAGEM 
MUNICIPAL

AP-Nº
Øvar

SOBE PARA O 
PAVIMENTO SUPEIOR

VEM DO PAVIMENTO 
INFERIOR

VEM DO PAVIMENTO 
SUPEIOR

DESCE PARA O 
PAVIMENTO INFERIOR

DR- TUBO DE QUEDA PARA DRENAGEM DE ÁGUA DA EVPORADORA 
DO AR CONDICIONADO

DR-Nº
Øvar

LEGENDA
CAIXA SIFONADA

CP CAIXA DE AREIA PLUVIAL C/GRELHA

CE CAIXAS  INSPEÇÃO ESGOTO SIMPLES

CG CAIXAS DE GORDURA

CURVA 45 LONGA PARA ESGOTO SANITÁRIO

CURVA 45° CURTA AMANCO

JOELHO 45
JOELHO 90- COLUNA
JOELHO 90- DESCE

JUNÇÃO SIMPLES

JUNÇÃO SIMPLES C/ REDUÇÃO

LAVATÓRIO  RESIDENCIAL COM SIFÃO

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DN 50MM
PIA DE COZINHA RESIDENCIAL COM SIFÃO 50MM
RALO SECO

RALO DE LAVANDERIA - 40X10 CM (VER DETALHE)

RAMAIS DE VENTILAÇÃO
TANQUE DE LAVAR ROUPAS DN 50MM
VASO SANITÁRIO C/ J90°
JOELHO 45
JOELHO 90- DESCE
PONTO DE COLETA EM CALHAS /  RALO PARA LAJE

TERMINAL DE VENTILAÇÃO- COLUNA
TUBO DE PVC - REDE ESGOTO

TUBO DE PVC - REDE GORDURA

TUBO DE PVC - REDE VENTILAÇÃO

TUBO DE PVC - REDE PLUVIAL

CALHA METÁLICA

DETALHE HID-CX
ESCALA 1:50

DESENHO: ARQUIVO:ESCALA:

FOLHA:

DATA:

DETALHES:

AUTOR DO PROJETO:

HIDRÁULICO
Detalhamento isométrico

INDICADA

Prefeitura Municipal de Sorriso
ESTADO DE MATO GROSSO

Gestão 2017/2020

Rafael Henrique Sottero Bello
Engenheiro Civil

CREA 121918607-4

PROPRIETÁRIO:

Prefeitura Municipal de Sorriso
CNPJ: 03.239.076/0001-62
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AF - TUBO DE DESCIDA DE ÁGUA FRIA PARA ALIMENTAÇÃO DAS 
PEÇAS HIDRÁULICAS

AF-Nº
Øvar

AF-E-Nº
Øvar

AL - TUBO EXISTENTE DE DESCIDA DE ÁGUA FRIA PARA 
ALIMENTAÇÃO DAS PEÇAS HIDRÁULICAS
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CH CHUVEIRO
LV LAVATÓRIO
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REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA
REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL
REGISTRO MONOCOMANDO

VALVULA DE DESCARGA C/PVC  SOLDÁVEL
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TUBO DE PVC - DRENOS DE AR CONDICIONADO

MAIO/ 2020

Edificação Comercial em Alvenaria 
Policlínica São Domingos

Rua das Turmalinas (Rua C), Lotes 47/48/49, 
Quadra 08, Loteamento Industrial, Sorriso-MT

MAIO/ 2020

Edificação Comercial em Alvenaria 
Policlínica São Domingos

Rua das Turmalinas (Rua C), Lotes 47/48/49, 
Quadra 08, Loteamento Industrial, Sorriso-MT

MAIO/ 2020

Edificação Comercial em Alvenaria 
Policlínica São Domingos

Rua das Turmalinas (Rua C), Lotes 47/48/49, 
Quadra 08, Loteamento Industrial, Sorriso-MT

MAIO/ 2020

Edificação Comercial em Alvenaria 
Policlínica São Domingos

Rua das Turmalinas (Rua C), Lotes 47/48/49, 
Quadra 08, Loteamento Industrial, Sorriso-MT
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