
AL1

185 95

kW.h

DPS

175 V - 80 KA

300 A

185 95

300 A

DPS

175 V - 80 KA

100 A

50 25

100 A

DR

100 A

DPS

175 V - 40 KA

16 A

2.5

(918 W)

R

L1.1 (ILUMINAÇÃO - S. REUNIÃO - D. MAT. ESPORTIVO - SALAS I E II - FRAUDÁRIO I - SOLARE I - LACTÁRIO)

16 A

2.5

(576 W)

R

L1.2 (ILUMINAÇÃO - SALAS VII E VIII - WC INFANTIL I  - SOLARE II)

16 A

2.5

(576 W)

R

L1.3 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)

16 A

2.5

(530W)

S

E1.1 (ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)

16 A

2.5

(1000 W)

T

T1.1 (TOMADAS DE USO GERAL - S. REUNIÃO - D. MAT. ESPORTIVO)

16 A

2.5

(1200 W)

T

T1.2 (TOMADAS DE USO GERAL - WC S. REUNIÃO)

QDLT01 (QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS 01)

(61200 W)

63 A

25 16

63 A

DR

63 A

DPS

175 V - 40 KA

16 A

2.5

(880 W)

T

L3.1 (ILUMINAÇÃO - COZINHA - DML -VESTIARIO FEM. MAS. -

CIRCULAÇÃO - LAVANDERIA - ROUPARIA - DEPÓSITO)

16 A

(72W)

T

E3.1 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

16 A

(1200 W)

T

T3.1 TOMADAS DE USO GERAL -  COZINHA

16 A

(1200 W)

S

T3.2 (TOMADAS DE USO GERAL -  COZINHA)

16 A

2.5

(1000 W)

S

T3.3 (TOMADAS DE USO GERAL -  COZINHA)

16 A

2.5

(800 W)

T

T3.4 (TOMADAS DE USO GERAL - CIRCULAÇÃO - DESPENSA

- ROUPARIA - DEPÓSITO )

16 A

2.5

(1000 W)

R

T3.5 (TOMADAS DE USO GERAL -  VESTIARIO FEM. DML)

16 A

2.5

(1200 W)

T

T3.6 (TOMADAS DE USO GERAL -  VESTIARIO MASC -LAVANDERIA)

16 A

(1200 W)

S

T3.7 (TOMADAS DE USO GERAL -LAVANDERIA)

QD3 (Quadro de Distribuição Luz e Tomadas - 03)

(21682 W)

25 A

6.0

25 A

DR

25 A

DPS

175 V - 40 KA

20 A

5 kA

2.5

(2208 W)

S+T

M1 (MOTOR BOMBA  01)

20 A

5 kA

2.5

(2208 W)

R+T

M2 (MOTOR BOMBA INCÊNDIO )

16 A

(0 W)

S

16 A

(0 W)

S

QD4 (Quadro de Distribuição Sistema Bombas)

(4416 W)

QDG (Quadro Distribuição geral)

(177856.4 W)

QM1 (Quadro de Medição)

(137335 W)

(0 W)

S

(RESERVA)

16 A

(0 W)

S

16 A

(0 W)

S

125 A

70 35

125 A

DR

150 A

DPS

175 V - 40 KA

16 A

2.5

(1044 W)

R

L2.1 (ILUMINAÇÃO - PÁTIO)

16 A

2.5

(1134 W)

R

L2.2 (ILUMINAÇÃO -  SECRETARIA - DIRETORIA -  ARQUIVO - SALAS III,IV,V E VI

 - WC INFANTIL I  - SOLARE III - IV)

16 A

(180 W)

T

E2.1 (ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)

16 A

(1000 W)

T

T2.1 (TOMADAS DE USO GERAL -  SECRETÁRIA - SISTEMA DE TEL E ELET, - ARQUIVO - DIRETORIA)

16 A

(1100 W)

S

T2.2 (TOMADAS DE USO GERAL -  SECRETÁRIA - SISTEMA DE TEL E ELET. - ARQUIVO - DIRETORIA - SALA lll - SOLARE lll)

16 A

(1200 W)

S

T2.3 (TOMADAS DE USO GERAL - VESTIARIO INFANTIL l E ll)

(28760 W)

25 A

4.0

25 A

4.0

25 A

4.0

25 A

4.0

25 A

4.0

25 A

4.0

16 A

16 A

(0 W)

S

(Reserva)

16 A

(0 W)

S

(Reserva)

16 A

(0 W)

S

(Reserva)

16 A

2.5

T

16 A

2.5

(1200 W)

S

T1.3 (TOMADAS DE USO GERAL - WC PCD)

16 A

2.5

(900 W)

T

T1.4(TOMADAS DE USO GERAL - SALAS I E II  - SOLARE I)

16 A

2.5

(1200 W)

S

T1.5 (TOMADAS DE USO GERAL - FRAUDÁRIO )

16 A

2.5

(1100 W)

T

T1.6 (TOMADAS DE USO GERAL - SALAS VII  - SOLARE II)

16 A

2.5

T

16 A

2.5

(1200 W)

S

T1.7 (TOMADAS DE USO GERAL - WC  INFANTIL I - WC PCD INFANTIL)

16 A

2.5

(1200 W)

S

T1.8(TOMADAS DE USO GERAL - PNE I E PNE ll)

16 A

2.5

(700 W)

T

T1.9 (TOMADAS DE USO GERAL - LACTÁRIO - HGIENIZAÇÃO)

32 A

5 kA (5400 W)

R+T

CH1.1 (CHUVEIRO 1 FRAUDÁRIO)

2.5

32 A

5 kA

6.0

(5400 W)

R+S

CH1.2 (CHUVEIRO 1 WC PCD INFANTIL)

32 A

5 kA

6.0

(5400 W)

S+T

CH1.3 (CHUVEIRO 1 WC INFANTIL)

32 A

5 kA

6.0

(5400 W)

R+T

CH1.4 (CHUVEIRO 2 WC INFANTIL)

32 A

5 kA

6.0

(5400 W)

S+T

CH1.5 (CHUVEIRO 3 WC INFANTIL)

32 A

5 kA

6.0

(5400 W)

R+S

CH1.6 (CHUVEIRO 4 WC INFANTIL)

25 A

5 kA

4.0

(2100 W)

R+T

AC1.1 ( AR CONDICIONADO   SALA DE REUNIÃO)

25 A

5 kA

4.0

(3600 W)

R+S

AC1.2 ( AR CONDICIONADO SALA DE AULA I)

25 A

5 kA

4.0

(3600 W)

R+T

AC1.3 ( AR CONDICIONADO SALA DE AULA Il)

25 A

5 kA

4.0

(3600 W)

S+T

AC1.4 (AR CONDICIONADO SALA DE AULA VII)

25 A

5 kA

4.0

(3600 W)

R+S

AC1.5 ( AR CONDICIONADO SALA DE AULA VIII)

(RESERVA)

(RESERVA)

QDLT02 (QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS 02)

2.5

2.5

2.5

2.5

16 A

(800 W)

T

T2.4 (TOMADAS DE USO GERAL - SALAS IV E V)

2.5

16 A

(700 W)

S

T2.5 (TOMADAS DE USO GERAL -  SALA VI - SOLARE VI - PATIO)

2.5

32 A

5 kA (5400 W)

R+T

CH2.1 (CHUVEIRO 1 VESTIÁRIO INFANTIL l)

6.0

32 A

5 kA
(5400 W)

R+S

CH2.2 (CHUVEIRO 2 VESTIÁRIO INFANTIL l)

6.0

32 A

5 kA (5400 W)

S+T

CH2.3 (CHUVEIRO 3 VESTIÁRIO INFANTIL l)

6.0

32 A

5 kA (5400 W)

R+T

CH2.4 (CHUVEIRO 4 VESTIÁRIO INFANTIL l)

6.0

32 A

5 kA
(5400 W)

S+T

CH2.5 (CHUVEIRO 5 VESTIÁRIO INFANTIL l)

6.0

32 A

5 kA (5400 W)

R+S

CH2.6 (CHUVEIRO 6 VESTIÁRIO INFANTIL l)

6.0

32 A

5 kA (5400 W)

R+T

CH2.7 (CHUVEIRO 1 VESTIÁRIO INFANTIL lI)

6.0

32 A

5 kA (5400 W)

R+S

CH2.8 (CHUVEIRO 2 VESTIÁRIO INFANTIL lI)

6.0

32 A

5 kA (5400 W)

S+T

CH2.9 (CHUVEIRO 3 VESTIÁRIO INFANTIL lI)

6.0

32 A

5 kA (5400 W)

R+T

CH2.10 (CHUVEIRO 4 VESTIÁRIO INFANTIL lI)

6.0

32 A

5 kA (5400 W)

S+T

CH2.11 (CHUVEIRO 5 VESTIÁRIO INFANTIL lI)

6.0

32 A

5 kA (5400 W)

R+S

CH2.12 (CHUVEIRO 6 VESTIÁRIO INFANTIL lI)

6.0

(2100 W)

R+T

AC2.1 (AR CONDICIONADO   SECRETARIA)

(3600 W)

R+T

AC2.3 (AR CONDICIONADO SALA DE AULA IlI)

(3600 W)

S+T

AC2.4 (AR CONDICIONADO SALA DE AULA IV)

(3600 W)

R+S

AC2.5 (AR CONDICIONADO SALA DE AULA V)

(2100 W)

R+S

AC2.2 (AR CONDICIONADO DIRETORIA)

(3600 W)

R+S

AC2.6 (AR CONDICIONADO SALA DE AULA VI)

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

2.5

2.5

2.5

2.5

16 A

(1200 W)

S

T3.8 (TOMADAS DE USO GERAL -LAVANDERIA)

2.5

25 A

4.0

32 A

5 kA (5400 W)

R+T

CH3.1 (CHUVEIRO 1 VESTIÁRIO FEMININO)

6.0

32 A

5 kA (5400 W)

R+S

CH3.2 (CHUVEIRO 1 VESTIÁRIO MASCULINO)

6.0

(1200 W)

R

EX.1 (EXAUSTOR COZINHA)

16 A

(0 W)

S

(Reserva)

16 A

(0 W)

S

(Reserva)

16 A

(0 W)

S

(Reserva)

(Reserva)

(Reserva)

R

M
a
r
r
o
m

S

P
r
e
t
o

T

V
e

r
m

e
l
h
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

DR

125 A

576 W L1.2

16 A

918WL1.1

    16 A

2.5

530 W

576 WL1.3

   1200 W T1.2

   1000 WT1.1

   900 W T1.4

   1200 WT1.3

   1100 W T1.6

1200 WT1.5

  1200 W T1.8

   1200 WT1.7

  5400 W CH1.2

   5400 WCH1.1

  5400 W

     5400 W

   5400 W

     5400 W

3600 W AC1.2

     2100 WAC1.1

QDLT01 (QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS 01)

Potência Instalada (W)

R

S  21530

T   20350

Total 61200

DPS

175 V - 40 KA

3#50(25) mm²

Conduto #2"

100 A

Verde

ILUMINAÇÃO - S. REUNIÃO - D. MAT.

ESPORTIVO - SALAS I E II - FRAUDÁRIO I

- SOLARE I - LACTÁRIO

2.5

ILUMINAÇÃO - SALAS VII E VIII - WC

INFANTIL I  - SOLARE II

ILUMINAÇÃO EXTERNA

    16 A

2.5

E1.1

16 A

2.5

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADAS DE USO GERAL - S. REUNIÃO

- D. MAT. ESPORTIVO

    16 A

2.5

16 A

2.5

TOMADAS DE USO GERAL - WC S.

REUNIÃO

TOMADAS DE USO GERAL - WC PCD

    16 A

2.5

TOMADAS DE USO GERAL - SALAS I E II

- SOLARE I

    16 A

2.5

TOMADAS DE USO GERAL - FRAUDÁRIO

16 A

2.5

TOMADAS DE USO GERAL - SALAS VII  -

SOLARE II

    16 A

2.5

TOMADAS DE USO GERAL - WC

INFANTIL I - WC PCD INFANTIL

16 A

2.5

16 A

2.5

TOMADAS DE USO GERAL -

PNE I E PNE ll

CHUVEIRO 1 FRAUDÁRIO

  32A

6.0

CH1.4

CH1.3

CH1.6

CH1.5

CHUVEIRO 1 WC INFANTIL

CHUVEIRO 3 WC INFANTIL

CHUVEIRO 1 WC PCD INFANTIL

CHUVEIRO 2 WC INFANTIL

CHUVEIRO 4 WC INFANTIL

 AR CONDICIONADO SALA DE AULA  I

 AR CONDICIONADO   SALA DE REUNIÃO

  32A

6.0

  32A

6.0

  25A

4.0

6.0

  32A

6.0

  32A

6.0

  32A

4.0

25A

3600 W AC1.4

3600 WAC1.3

AR CONDICIONADO SALA DE AULA VII

 AR CONDICIONADO SALA DE AULA Il

  25A

4.0

4.0

25A

3600 W AC1.5

AR CONDICIONADO SALA DE AULA VIlI

4.0

25A

Reserva     0 W

    16 A

Reserva      0 W

    16 A

Reserva     0 W

    16 A

19320

R
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S
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o

T
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e
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l
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a
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DR

63 A

72WE3.1

16 A

880W L3.1

    16 A

2.5

1200 W

1200 W T3.1

   1100 W T3.3

  800 WT3.4

   1000 W T3.5

QDLT01 (QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS 03)

Potência Instalada (W)

R

S 7300

T 6782

Total 21682

DPS

175 V - 40 KA

3#25(16) mm²

Conduto #1.1/2"

63 A

Verde

ILUMINAÇÃO - COZINHA - DML

-VESTIARIO FEM. MAS. -

CIRCULAÇÃO - LAVANDERIA -

ROUPARIA - DEPÓSITO

2.5

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

 TOMADAS DE USO GERAL -  COZINHA

    16 A

2.5

T3.2

16 A

2.5

TOMADAS DE USO GERAL -  COZINHA

TOMADAS DE USO GERAL -

CIRCULAÇÃO - DESPENSA - ROUPARIA -

DEPÓSITO

    16 A

2.5

16 A

2.5

TOMADAS DE USO GERAL -  COZINHA

TOMADAS DE USO GERAL -  VESTIARIO

FEM. DML

16 A

2.5

Reserva     0 W

    16 A

Reserva      0 W

    16 A

Reserva     0 W

    16 A

7600

   5400 W CH3.1

6.0

  32A

     5400 WCH3.2

  32A

6.0

CHUVEIRO 1 VESTIÁRIO MASCULINO

CHUVEIRO 1 VESTIÁRIO FEMININO

  1200 WT3.6

TOMADAS DE USO GERAL -  VESTIARIO

MASC -LAVANDERIA

    16 A

2.5

   1200 W T3.7

TOMADAS DE USO GERAL -LAVANDERIA

16 A

2.5

  1200 WT3.8

TOMADAS DE USO GERAL -LAVANDERIA

    16 A

2.5

   1200 W EX.1

EXAUSTOR COZINHA

16 A

2.5

R

M
a
r
r
o
m

S

P
r
e
t
o

T

V
e
r
m

e
l
h
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
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DR

125 A

1134 WL2.2

16 A

1044W L2.1

    16 A

2.5

1000 W

180 W E2.1

   1100 W T2.2

   1200 WT2.3

   800 W T2.4

     2100 WAC2.1

QDLT01 (QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS 01)

Potência Instalada (W)

R

S 31050

T  28230

Total 98433

DPS

175 V - 40 KA

3#35(25) mm²

Conduto #1.1/2"

125 A

Verde

ILUMINAÇÃO - PÁTIO

2.5

ILUMINAÇÃO -  SECRETARIA - DIRETORIA

-  ARQUIVO - SALAS III,IV,V E VI

 - WC INFANTIL I  - SOLARE III - IV

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

    16 A

2.5

T2.1

16 A

2.5

TOMADAS DE USO GERAL -

SECRETÁRIA - SISTEMA DE TEL E ELET,

- ARQUIVO - DIRETORIA

TOMADAS DE USO GERAL -

SECRETÁRIA - SISTEMA DE TEL E ELET.

- ARQUIVO - DIRETORIA - SALA lll -

SOLARE lll

    16 A

2.5

16 A

2.5

TOMADAS DE USO GERAL -

SECRETÁRIA - SISTEMA DE TEL E ELET.

- ARQUIVO - DIRETORIA - SALA lll -

SOLARE lll

TOMADAS DE USO GERAL -

SALAS IV E V

16 A

2.5

 AR CONDICIONADO   SECRETARIA

  25A

4.0

2100 W AC2.2

3600 WAC2.3

AR CONDICIONADO DIRETORIA

AR CONDICIONADO SALA DE AULA IlI

  25A

4.0

4.0

25A

Reserva     0 W

    16 A

Reserva      0 W

    16 A

Reserva     0 W

    16 A

31278

3600 W AC2.4

     3600 WAC2.5

 AR CONDICIONADO SALA DE AULA IV

 AR CONDICIONADO SALA DE AULA V

  25A

4.0

4.0

25A

3600 W AC2.6

AR CONDICIONADO SALA DE AULA VI

4.0

25A

     5400 W

   5400 W

CH2.1

CH2.2

CHUVEIRO 1 VESTIÁRIO INFANTIL I

  32A

6.0

6.0

  32A

     5400 W

   5400 W

CH2.3

CH2.4

  32A

6.0

6.0

  32A

     5400 W

   5400 W

CH2.5

CH2.6

  32A

6.0

6.0

  32A

CHUVEIRO 3 VESTIÁRIO INFANTIL I

CHUVEIRO 5 VESTIÁRIO INFANTIL I

CHUVEIRO 2 VESTIÁRIO INFANTIL I

CHUVEIRO 4 VESTIÁRIO INFANTIL I

CHUVEIRO 6 VESTIÁRIO INFANTIL I

     5400 W

   5400 W

CH2.7

CH2.8

CHUVEIRO 1 VESTIÁRIO INFANTIL II

6.0

6.0

  32A

     5400 W

   5400 W

CH2.9

CH2.10

  32A

6.0

6.0

  32A

     5400 W

   5400 W

CH2.11

CH2.12

  32A

6.0

6.0

  32A

CHUVEIRO 3 VESTIÁRIO INFANTIL II

CHUVEIRO 5 VESTIÁRIO INFANTIL II

CHUVEIRO 2 VESTIÁRIO INFANTIL II

CHUVEIRO 4 VESTIÁRIO INFANTIL II

CHUVEIRO 6 VESTIÁRIO INFANTIL II

R
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r
r
o
m

S

P
r
e
t
o

T

V
e
r
m

e
l
h
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

DR

25 A

Bomba Monofásica 01   2200 W 1

    20 A

2.5

Circuito Reserva 01     0 W3

    10 A

2.5

Bomba Monofásica 02   2200 W 2

    20 A

2.5

Circuito Reserva 02     0 W4

    10 A

2.5

QD6 (Quadro de Distribuição Sistema Bombas)

Potência Instalada (W)

R   2200

S   1100

T   1100

Total   4400

DPS

175 V - 40 KA

3#6(6)6 mm²

Conduto ø1.1/2"

 25 A

Verde
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S
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o

T
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e
r
m
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h
o
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u
l
 
c
l
a
r
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22282 W

  63 A

3#25+16

61200 W
QDLT-01

    100 A

3#70+35

4416 W

25 A

4#6

90558W

    125 A

3#50+25

QGB-01 (Quadro geral de baixa tensão 01)

Potência Instalada (W)

R  59302

S 60984

T 57570

Total 177856

DPS

175 V - 80 KA

3#185(95)95mm²

Conduto ø4"

300 A

Verde

QDLT-02

QDLT-03

QD-04

QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS 01

QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS 02

QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS 03

QUADRO DISTRIBUIÇÃO 04
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