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Q min = 37 m³/h

P min = 53,60 mca

Volume = 10 m³
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SORRISO- MT

6.4 EXTINTORES

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 18/2020 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

Está medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 15/2020, ou outra norma adotada pelo CBMMT.

6.5 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ENQUADRAMENTO

Tipo de sistema

Autonomia do sistema

Altura de instalação

Distância entre pontos

Está medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 16/2020, ou outra norma adotada pelo CBMMT

6.6 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

10 metros (rota de fuga)
316 x 158 mm (retangular) 1,80 metros

10 metros (saída de emergência)
316 x 158 mm (retangular) Máximo 100 mm acima da verga

Bloco Autônomo

60 minutos

2,5 metros

15 metros

ACIONADORES

Altura de instalação

Distância máxima a ser percorrida

CENTRAL

Tipo de central

Quantidade de endereços

6.9 ALARME DE INCÊNDIO

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 17/2020, ou outra norma adotada pelo CBMMT.

1,30 m

< 30 m

6.3 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB

13/2020 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

6.7 HIDRANTES E MANGOTINHOS

Acesso e descarga

Escadas e rampas

Portas

Tipo de escada

Altura

Tabela 1

Tabela 3

População Total

Saídas

Exigida

Existente

Exigida

Existente

Tabela 2

Divisão

UM PAVIMENTO

2

3

CASA DE MAQUINAS

Não possui

Tipo

Peso (kg ou L)

Capacidade extintora

Distância máxima a percorrer (m)

Altura de instalação (m)

PQS H20 CO2 ESPUMA

(OUTRO AGENTE)

1.60 1.60 1.60

TIPO

CARACTERISTÍCAS / DIMENSÕES

Forma Cor do fundo Cor do símbolo

Distâcia de visualização

(m)

Lado, altura ou diâmetro

(m)

Altura de instalação

(m)

Orientação e Salvamento

Quadrado Vermelho Fotoluminescente

Retangular Verde Fotoluminescente

Forma Cor do fundo Cor do símbolo

Distâcia de visualização

(m)

Lado, altura ou diâmetro

(m)

Altura de instalação

(m)

Equipamentos de combate a

incêndio e alarme

10 metros (equipamentos) 224 mm (quadrado) 1,80 metros

6.16 ARQUIBANCADAS PARA CENTROS ESPORTIVOS E DE EXIBIÇÃO

Esta medida não se aplica a este processo.

Área computada

(m2)

População

Capacidade da unidade

de passagem - C

Exigido

Existente

Metragem das saídas

Centro de educação infantil

Pavimento unico - Divisão E-5 - Uma pessoa por  1,5 m² de área de sala de aula

1 SAÍDA DE 5,00 METROS

1 SAÍDA DE 3,25 METROS

25.00M25.00M

25.00M

10B:C

2A

2B:C

4KG10L4KG

9

DIGITAL

368

32

50

30

22

30

E-5

989,06 368 0,30 1,22M

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 19 do Corpo de Bombeiros Militar de

Mato Grosso.

Esguicho

Tipo

IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE SISTEMA

Mangueira

Diâmetro (mm)

Vazão mínima no Hidrante

mais desfavorável (l/min)

Tipo

Pressão mínima no Hidrante mais

desfavorável (mca)

RESUMO DO DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA

Trechos

HID- 2

Altura desfavorável

HID – 3

B-BOMBA*

BOMBA – RTI*

Verificação de Pressão no Hidrante mais favorável hidraulicamente

BOMBA – HID -1

Bombas

Bomba de

Pressurização (jockey)

Acionamento

Acionamento

BOMBA PARA O SISTEMA

Vazão

l/min

Vazão

l/min

RESERVATÓRIO

Posição Material Situação de Uso

(Conjugado )

Volume (m³)

Altura manométrica

(mca)

Altura manométrica

(mca)

P (mca) V (m/s) J (mca)

Número de

Expedições

Número de

Hidrantes

Instalados

Diâmetro (mm)Metragem (m)

Q (l/min) Dtubulação(mm)

Material

Pjusante (mca)

m³/h

m³/h

APROVAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

CORPO DE BOMBEIROS

DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Após análise, constatou-se a conformidade desse PSCIP com a legislação.

Número de Aprovação

Data de aprovação

Chefe da Seção

Analista

LEGENDA

ITEM

HIDRANTE SIMPLES

AVISARDOR SONORO VISUAL

PONTO ACIONADOR DE ALARME

EXTINTOR GÁS CARBONICO

EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO BC - PQS 04KG

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - PQS 04Kg

EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - AP 10 L

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - ACLARAMENTO RESERVA TÉCNICA

BOMBA DE INCÊNDIO

HIDRANTE DE RECALQUE

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

CAIXA DE PASSAGEM

CENTRAL DE ALARME

Luminária a Prova de Explosão

Significado Forma e Cor

316/158
S1

mm

316/158
S12

E1

mm
224

Alarme Sonoro

E2

mm

Comando manual
de alarme ou
bomba  de incêndio

224
ALARME

DE

E8

mm
224

E5

mm
224

AplicaçãoCódigo Símbolo

LEGENDA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Saída de
Emergência

Saída de
Emergência

Hidrante de
Incêndio

Extintor de Incêndio

Símbolo: Retangular
Fundo: Verde
Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do Sentido (esquerda ou
direita) de uma saída de

emergência
Dimensões ínimas L = 2,0 H.

Indicação de saída de emergência
utlizada como complementação do
pictograma fotoluminiscente (seta

ou imagem ou ambos)

Indicação do local da instalação do
alarme de incêndio

Indicação do local da instalação do
acionamento do alarme ou bomba

de incêndio

Indicação do localização do
hidrante quando instalado fora do

abrigo de mangueira

Indicação da localização dos
extintores de incêndio

INCÊNDIO

E7

mm
224

Abrigo de
mangueira e

hidrante

Indicação do abrigo da mangueira
de incêndio com ou sem hidrante

em seu interior.

Símbolo: Quadrado
Fundo: Vermelha

Pictograma:
fotoluminescente

Símbolo: Quadrado
Fundo: Vermelha

Pictograma:
fotoluminescente

Símbolo: Quadrado
Fundo: Vermelha

Pictograma:
fotoluminescente

Símbolo: Quadrado
Fundo: Vermelha

Pictograma:
fotoluminescente

Símbolo: Quadrado
Fundo: Vermelha

Pictograma:
fotoluminescente

Símbolo: Retangular
Fundo: Verde
Pictograma:

fotoluminescente

316/158
S3

mm

Saída de
Emergência

Símbolo: Retangular
Fundo: Verde
Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do Sentido (esquerda ou
direita) de uma saída de

emergência
Dimensões ínimas L = 2,0 H.

316/158
S8

mm

Escada de
Emergência

Símbolo: Retangular
Fundo: Verde
Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do Sentido de fuga no
interior das escadas (esquerda ou

direita , descendo ou subindo)

316/158
S2

mm

316/158
S9

mm

316/158
S11

mm

316/158
S10

mm

mm

BOMBA
DE

INCÊNDIO

E3

mm
224

P1

mm
252

P3

mm
252

A2

mm
340

Proibido Fumar

Símbolo: Circular
Fundo: Branco
Pictograma: Preto
Faixa circular e barra
diametral: vermelha

Todo local de onde fumar pode
aumentar o risco de incêndio

A5

mm
340

Proibido utilizar
água para apagar

o fogo

Símbolo: Circular
Fundo: Branco
Pictograma: Preto
Faixa circular e barra
diametral: vermelha

Toda situação onde o uso de
água for improprio para extinguir
o fogo

Cuidado, risco de
incêndio

Símbolo: Triangular
Fundo: Amarelo
Pictograma: Preto
Faixa triangular:
Preta

Próximo a locais onde houver
presença de materiais
altamente inflamaveis

Cuidado risco de
choque elétrico

Símbolo: Triangular
Fundo: Amarelo
Pictograma: Preto
Faixa triangular:
Preta

Próximo a instalações elétricas
que oferecem risco de choque
elétrico

316/158
M1

mm

Indicação dos
sistemas de
proteção contra
incêndio existentes
na edificação.

Esta edificação está dotada dos seguintes
Sistemas de Segurança contra Incêndio:
. Extintores de Incêndio
. Iluminação de Emergência
. Alarme de Incêndio
. Detecção Automática de Fumaça/Calor
. Sinalização de Emergência
Edificação em Estrutura Metálica
Em caso de emergência:
Ligue 193 – Corpo de Bombeiros
Ligue 190 – Polícia Militar

Símbolo: quadrado ou
retangular
Fundo: verde
Mensagem escrita referente
aos sistema de proteção contra
incêndio existentes na
edificação, o tipo de estrutura e
os telefones de emergência.
Letras: brancas

Na entrada
principal da
edificação

1 SAÍDA DE 1,85 METROS

10,42

Regulável 38 II
Simples

1.1/2"2x15

235,2 10,13 3

- - - --

Nível solo

Metálico

10

Motobomba 10CV 2.

1

2

"x2.

1

2

"

Manual

43,41
39,16

728,3

238,2

65 Aço galv.

2,79 28,68 25,46

2,50m

22,12 21,981,18

16,17 723,6 38,14 38,144,27

0,12
38,67 38,553,67

12,08
256,8 31,27 28,68

4,30

Aço galv.

Aço galv.

Aço galv.

Aço galv.

65

65

65

65

10,13 232,2

723,6
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