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LEGENDAS

Reserva Técnica de Incêndio

Hidrante de Recalque para Bombeiro

Acesso a Viatura do Corpo de Bombeiro na Edificação ou Área de Risco

Acesso a Guarnição a Edificação ou Área de Risco

6.2 ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO

Integridade

Estanqueidade

TRRF

Isolação térmica

Edificação em geral

Divisão Altura

Informações do TRRF

Exigido

Existente

6.1 RESISTÊNCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO

E-5
4,5 m

90 minutos

>= 4 horas

>= 4 horas

>= 4 horas

>= 4 horas

6.12 CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 12/ 2020 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de

Mato Grosso.

Paredes e divisórias

(Acabamento/Revestimento)

Piso

(Acabamento/Revestimento)

Teto e forro

(Acabamento/Revestimento)

Grupo/Divisão

FINALIDADE DO MATERIAL - CLASSIFICAÇÃO

E-5

Piso Alvenaria (Classe I) Parede Alvenaria (Classe lI)-A Telha Fibrocimento (Classe II-A)

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 08/ 2020 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de

Mato Grosso.

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 11/ 2020 do Corpo de Bombeiros

da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

3. ISOLAMENTO DE RISCO :

NÃO SE APLICA O ISOLAMENTO DE RISCO.

VIAS

Largura (m) Altura livre (m) Capacidade de suporte (Kg) Tipo de controno

PORTÃO

Largura (m) Altura (m)

6,00 25,00 Toneladas
YLivre

Livre Livre

Fachada

(Acabamento/Revestimento)

 Alvenaria (Classe I)
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