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PROJETO:

CARIMBOS:

DESENHO: ARQUIVO:ESCALA:

PROPRIETÁRIO:

FOLHA:

DATA:

DETALHES:

AUTOR DO PROJETO:

01

PROJETO DE INCÊNDIO

Prefeitura Municipal de Sorriso 

CNPJ: 03.239.076/0001-62 

ABRIL/2018 1/50 FÁBIO

VISTO:

ENG.SANITARISTA/SEG DO TRABALHO
MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA

CREA: 09766/DMT

PLANTA DE DETALHES DO PREVENTIVOS DECOMBATE INCÊNDIO

CENTRO COMUNITARIO - SANTA MARIA

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO - QUADRA 11 LOTE 08, RUA SANTA AGATHA,

BAIRRO SANTA MARIA - SORRISO/MT

Área do Lote: 4.496,74 m²
Área de Construção: 306,30 m²
Taxa de Ocupação: 6,81 %
Taxa de Permeabilidade: 93,19 %
Coeficiente de Aproveitamento: 0,07

ÁREAS:

Iluminação de Emergência - Aclaramento.

Iluminação de Emergência - Balizamento.

Extintor de Água Pressurizada - AP   10 L

Extintor de Pó Químico Seco - PQS 6,0kg

Extintor de Gás Carbônico - CO₂ 6,0 Kg

LEGENDA - INCÊNDIO

Iluminação de Emergência - Aclaramento.

TIPO FAROL

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA

CONFORME NBR's:  13.434 - 1,2 E 3

CÓDIGO PLACAS SIGNIFICADO

EXTINTOR DE INCÊNDIO

SÍMBOLOGIA
DE PROJETO

FORMA E
PROPORÇÕES
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mm m
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16

SAÍDA DE EMERGÊNCIA.
(Placa reduzida) Afixada em coluna.
Indica que nesta direção há
uma porta de saída.

SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

 Deve ser afixada sobre a porta
que da acesso a uma área livre

SAÍDA DE EMERGÊNCIA.
(Placa reduzida) Afixada em coluna.
Indica que nesta direção há
uma porta de saída.

ESCADA DE EMERGÊNCIA.

 Indica que após descer uma
 escada haverá uma saída.

altura(h)=158mm
distância visibilidade = 10m

Largura(l)=224mm
distância visibilidade = 10m

altura(h)=158mm
distância visibilidade = 10m

altura(h)=158mm
distância visibilidade = 10m

altura(h)=158mm
distância visibilidade = 10m

29a
L(mm)

H
(m

m
)

CÓDIGO
H

Instrução de abertura da porta corta -
fogo por barra antipânico altura(h)=158mm

distância visibilidade = 10m
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